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FÖRORD
Föreliggande rapport redovisar en förstudie ingående i en un­
dersökning avseende alternativa kanalisationsmetoder för vvs- 
och el installationer vid ombyggnader. Studien har begränsats 
till kanalisationsmetoder för flerbostadshus, och främst då 
sådana vilka uppförts under 1930-, 1940- och 1950-talet. Fler­
bostadshus från denna period kommer sannolikt att beröras av 
någon form av ombyggnad inom de närmaste åren. Ofta initieras 
ombyggnaden i flerbostadshusen från 1930- och 1940-talet av 
att befintliga installationer är uttjänta.
Utredningens syfte har varit att ge idéer till och underlag 
för nya kanalisationsmetoder för vvs- och el installationer vid 
ombyggnader av flerbostadshus. I förstudien har ingått:
- Sammanställning av problem och erfarenheter beträffande ka- 
nalisation av vvs- och elinstallationer i ombyggnadshus.
- Inventering av nya metoder och produkter som används idag 
för kanalisation av vvs- och elinstallationer i ombyggnads­
hus.
- Utarbetande av förslag till nya tekniska lösningar för ka­
nalisation av vvs- och elinstallationer vid ombyggnad av 
flerbostadshus.
- Utarbetande av projekteringsriktlinjer för kanalisation av
vvs- och elinstallationer vid ombyggnader med olika förut­
sättningar med avseende på befintlig förläggning, byggnads- 
konstruktion m m. '
Projektet avser att ge underlag för fortsatt utveckling av 
nya principlösningar beträffande kanalisation av vvs- och el­
installationer i ombyggnadshus samt tips för alternativ projek­
tering. Resultaten bedöms kunna användas av produkttillverkare, 
vvs- och elkonsulter, entreprenörer m fl.
Utredningsarbetet har bedrivits vid Wahlings Installationsut- 
veckling AB med civilingenjör Sören Lindqrën som projektledare 
och civilingenjörerna Lennart Berndtsson“ Lars Ericson och 
ingenjör Aldor Jansson som utredningsmän.
En referensgrupp har ingått i projektet med följande medlemmar:
Disponent Rudolf Gjälby, AB J A Jonsson 
Byggnadsingenjör Lars Holmberg, Tyréns Företagsgrupp AB 
Byggnadsingenjör Anders Holmström, Länsförsäkringar, Stockholm 
Arkitekt Jan-01a Nilsson, Coordinator Arkitekter'AB 
Direktör Lars Nivelius, Linger-Nivelius-Ägren AB 
Ingenjör Ake Parkenberg, AB Familjebostäder 
Arbetschef Tommy Persson, AB Skånska Cementgjuteriet 
Marknadschef Fred Sundin, AB Vanadis Elektriska
Referensgruppen har under projektets gång lämnat synpunkter på 
de olika delresultaten samt diskuterat förslag till nya kanali­
sationsmetoder.
Läsanvisning:
Efter en redogörelse för de kanalisationsproblem som kan upp­
stå vid en ombyggnad (kapitel 1) redogörs för vilka konven­
tionella kanalisationsmetoder som idag är aktuella (kapitel 2). 
Därefter följer resultatet av en inventering av alternativa 
kanalisationsmetoder som kan komma ifråga (kapitel 3).
För den som endast önskar projekteringsriktlinjer för kanal i sa- 
tion vid ombyggnader hänvisas till kapitel 4 som i koncentrerad 
form återger för projektering intressanta avsnitt ur kapitel 
2 och 3 kompletterade med vissa detaljuppgifter, kostnader m m.
SAMMANFATTNING
Utredningens syfte har varit att inventera vilka kanalisations- 
metoder för vvs- och el installationer som idag används samt 
att ge idéer till alternativ kanalisationsteknik. De nya lös­
ningar som redovisas utgör i vissa fall möjliga alternativ till 
konventionell teknik medan de i andra fall kräver fortsatt ut­
vecklingsarbete innan de kan tillämpas.
Antalet lägenheter i flerbostadshus uppgår för närvarande till 
ca 2 miljoner. Av dessa är drygt en halv miljon uppförda under 
1930-, 1940- och 1950-talet och kommer sannolikt att beröras 
av någon form av ombyggnad inom de närmaste åren. Vid ombygg­
nader av flerbostadshus från denna period är ofta befintliga in­
stallationer i sådan kondition att byte helt eller delvis er­
fordras. I många fall är det de uttjänta installationerna som 
initierar ombyggnaden.
Val av kanalisationsteknik måste ske med stor omsorg dels med 
hänsyn till kostnaderna och dels med hänsyn till att ingreppen 
i den befintliga byggnaden bör begränsas. En varsam ombyggnad 
eftersträvas alltmer då man i högre grad än tidigare försöker 
tillvarata den befintliga byggnadens kvaliteter.
Tappvatten och avloppsinstallationer i flerbostadshus från 1930- 
och 1940-talet är ofta i sådan kondition att utbyte erfordras. 
Största problemet utgör avloppsledningar och speciellt grenled­
ningar vilka är ingjutna i bjälklagen. Byte av dessa ingjutna 
grenledningar medför ofta stora och kostsamma ingrepp i byggna­
den. I normala fall låter man de befintliga ledningarna ligga 
kvar och söker alternativa placeringar, exempelvis ovan nytt un­
dertak i underliggande våning. Våningshöjden i det äldre fastig­
hetsbeståndet är oftast tillräcklig för installation av nytt un­
dertak .
Synligt förlagda kopplingsledningar för tappvatten kan normalt 
bytas utan problem. Ändrade lägen för sanitetsapparaterna kan 
medföra att rörledningslängden ökas väsentligt men de nya led­
ningarna är oftast klenare varvid det knappast uppstår längre 
väntetid för varmvatten. Dolt förlagda kopplingsledningar får 
vanligtvis ligga kvar. Genom att montera de nya ledningarna syn­
ligt reduceras ingreppen i byggnaden, service och underhåll un­
derlättas och man får snabb indikering på vatten!äckage.
I de fall tappvattenstammar är förlagda i samma rörschakt som 
avlopps- och eventuellt värmestammar kan energihushållningsbe- 
stämmelser medföra att röri soleringen måste kompletteras vilket 
kan medföra utrymmesproblem.
Värmerör kan i normala fall bibehållas och i de fall byte är ak­
tuellt kan i allmänhet de gamla stamlägena utnyttjas.
Enligt Svensk Byggnorm, SBN 1980, föreligger inga krav på instal­
lation av mekanisk ventilation istället för den normalt förekom­
mande självdragsventilationen. Härvid förutsätts att den ursprung­
liga funktionen hos ventilationssystemet bibehålls. I de fall 
mekanisk frånluftsventilation (F-ventilation) installeras uppstår 
nästan alltid problem med de otäta äldre självdragskanalerna. 
Otätheterna är normalt av sådan art att de inte utan åtgärdande
8kan utnyttjas för mekanisk ventilation.
Elinstallationerna kompletteras ofta vid ombyggnader, t ex in­
stalleras elspis istället för befintlig gasspis, och medför ofta 
att såväl nya sti garledningar som nya gruppledningar erfordras. 
Befintliga ledningar är vanligtvis också i sådan kondition att 
utbyte erfordras. Nyinstallationerna utgörs i allmänhet av utan- 
påliggande kuloledningar.
En inventering har gjorts av alternativa tekniska lösningar av­
seende kanalisation av vvs- och elinstallationer. Med alternativ 
teknik avses här dels metoder vilka endast förekommit i experi­
mentsammanhang eller föreligger på idéstadiet utan att vara prak­
tiskt utprovade och utvärderade dels ny utprovad teknik som än­
nu ej används i nämnvärd omfattning vid ombyggnad av flerbostads- 
hus. Härvid har bl a följande framkommit:
- Fasadinstallationsteknik innebär att man förlägger vertikala 
försörjnings ledningar för vatten och avlopp utvändigt på fasad. 
Härvid kan ledningarnas placering vara helt utanpåliggande, 
delvis infällda eller helt infällda i fasaden. Metoden torde
ha sin största tillämpbarhet vid fl erbostadshus av smalhustyp. 
Dessa har ofta en för metoden lämplig planlösning där våtut­
rymmena är belägna intill varandra och vid samma fasad. Vid 
ombyggnader där en tilläggsisolering av fasaden planeras kan 
förutsättningarna vara speciellt goda då byggnadsställningar 
ändå erfordras. Metoden kräver speciell uppmärksamhet avseende 
isoleringsutförande då frysrisk föreligger. Även läckagerisken 
bör beaktas och åtgärdas genom indikeringsanordning i varje 
våningsplan, exempelvis skvallerrör.
I och med att man undviker vertikal rörförläggning inom bygg­
naden och därmed sammanhängande ingrepp i byggnaden ökar möj­
ligheterna till kvarboende under ombyggnadsperioden.
- Prefabricerade våtenheter kan under vissa förutsättningar ut- 
göra intressanta alternativ liksom kompletta våtrum montera­
de på fasad.
- Restaurering av befintliga avloppsledningar kan eventuellt bli 
möjlig genom utveckling av en tatningsmetod benämnd Insituform. 
Metoden marknadsförs av BPA Byggproduktion AB och bygger på 
att man restauerar befintliga ledningar med en invändig tery- 
lenfiltstrumpa. Strumpan är vid införandet i ledningen indränkt 
med ett plastmaterial som vid uppvärmning med exempelvis varm­
vatten härdar. Metoden är idag tillämpbar vid grova markför- 
lagda avloppsledningar.
- Restaurering av befintliga ventilationskanaler genom tätning 
med aerosol.
- Installation av injusteringslådor på vind som möjliggör an- 
vändande av befintliga ventilationskanaler för mekanisk ven­
tilation.
- Det kan vid en tappvatteninstallation vara möjligt att förlägga 
nya tappvattenledningar i befintliga ledningar. De nya ledningar­
na kan lämpligen utgöras av slangar av förnatad polyeten (s k 
PEX). De äldre befintliga avloppsledningarna är ofta av sådan 
dimension att en invändig slangförläggning är möjlig. Problem
utgör, liksom vid Insituformmetoden ovan, de avgreningar som 
erfordras från stamledningarna.
- Vakuumavloppssystem, Gustavsbergs WSS-system och system med 
feka liefinfördel are möjliggör avloppssystem med klenare rör­
dimensioner och utgör därför intressanta alternativ vid om­
byggnad.
Vid projektering av installationer i samband med ombyggnader 
bör man undersöka möjligheterna att använda ny teknik såsom vär­
mepumpar och solvärmesystem. Även om systemen inte installeras 
vid den aktuella ombyggnaden är det viktigt att man genom vid­
tagna åtgärder inte försvårar en eventuell framtida installa­
tion. I dessa sammanhang utgör sopnedkast, ventilations- och 
rökkanaler som inte längre används en tillgång.
'
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1 KANALISATIONSPROBLEM I SAMBAND MED OMBYGGNADER
1.1 Inledning
Antalet lägenheter i fl erbostadshus uppgår för närvarande till 
ca 2 miljoner. Av dessa är drygt en halv miljon uppförda under 
1930-, 1940- och 1950-talet och kommer att beröras av någon form 
av ombyggnad inom de närmaste åren.
Vid ombyggnader av flerbostadshus är ofta befintliga installa­
tioner i sådan kondition att byte helt eller delvis erfordras.
I många fall är det de uttjänta installationerna som initierar 
ombyggnaden.
Val av kanalisationsteknik måste ske med stor omsorg dels med 
hänsyn till kostnaderna dels med hänsyn till att man bör be­
gränsa omfattningen av ingreppen i byggnaden för att bevara 
byggnadens befintliga kvaliteter. Det är därför viktigt att 
man vid ombyggnadsprojekteringen väljer lämpliga tekniska lös­
ningar för förläggning av distributionssystem för el, rör och 
ventilation.
Äldre byggnaders förutsättningar för en viss typ av kanalisa­
tionsteknik varierar bl a med byggnadens ålder, stomkonstruk- 
tion och planlösning m m. Ombyggnadens art spelar även in vid 
val av kanalisationsteknik. Förutsättningarna varierar vid en­
bart upprustning jämfört med en omfattande ombyggnad med änd­
ringar i lägenheters planlösningar mm.
I samband med ombyggnader uppkommer dessutom ofta krav på 
kompletteringar eller byte av befintliga system för t ex ven­
tilation och el såsom installation av FT-system, värmeåter- 
vinningsutrustningar, nya elmatningar m m. Hänsyn bör även tas 
vid ombyggnadsprojekteringen till sådana nya installations­
system som bedöms kunna få en mer allmän utbredning inom den 
närmaste 30-årsperioden t ex solvärme, värmelager och in­
stallationssystem för värmepumpar.
De problem och frågeställningar man möter i samband med val 
av kanalisationsteknik hänför sig i hög grad till de enskilda 
byggnadernas och deras installationers utförande. Myndighets- 
bestämmelser utgör ett annat exempel på de faktorer som påver­
kar valet av kanalisationsteknik.
I det följande redovisas några av de förutsättningar och pro­
blem man möter vid projekteringen.
1.2 Vatten- och avloppsinstallation
Avloppsledningar inom byggnaden består normalt av gjutjärns- 
rör. Undantag utgörs av de installationer vilka utfördes under 
eller strax efter kriget av s k krismaterial, t ex tubrör. Livs­
längden för dessa är ungefär densamma som för gjutjärnsrör.
Avloppsstammar är vanligen dolt monterade främst i slitsar vilka 
efter montage gjutits eller murats igen, men även friliggande 
stammar i badrum förekommer.
Grenledningar är vanligen dolt förlagda i bjälklagen eller i 
undertaksutrymme i underliggande våning. Avloppsledningar som 
är installerade före 1930-1940-talet är normalt i sådan kondi­
tion att utbyte krävs.
Byte av grenledningar för avlopp medför således ofta ett ingrepp 
i byggnaden i form av att bilningar och hål tagningar blir ak­
tuella. Dessa ingrepp medför ofta arbetsmiljöproblem, höga 
kostnader och kan även medföra att de boende måste evakueras 
under ombyggnadsperioden. Vidare kan håltagningar i bjälkla­
gen medföra hållfasthetsproblem med krav på förstärkningsåt- 
gärder t ex avväxlingar.
Tappkallvattenledningar utfördes fram till ca 1955 av förzinkade 
stålrör. Efter 1955 fick kopparrör en mer allmän utbredning. De 
hade tidigare endast använts för tappvarmvattenledningar.
Under 1930- och 1940-talet förlädes tappvattenledningar dolt 
medan synlig förläggning blev vanligare under 1950-talet.
Kopplingsledningar för tappvatten utgör normalt inte några 
problem vid ombyggnader.
I de fall tappvattenstammar är förlagda i samma rörschakt 
som avlopps- och eventuellt värmestammar kan energi hushåll- 
ningsbestämmelser medföra att röri sol eringen måste komplette­
ras. Detta kan medföra problem i form av utrymmesbrist i be­
fintliga schakt. Vidare kan det i samband med ombyggnad vara 
aktuellt att installera cirkulationsledning för tappvarmvatten- 
ledningen. En sådan komplettering kan också medföra problem 
p g a utrymmesbrist i befintliga rörschakt.
Cirkulationssystem förekommer allmänt i byggnader från 1940-ta- 
let då det blev vanligt med större värmecentraler som betjänade 
ett flertal bostadshus. Cirkulationsledning installerades dock 
vanligen endast i källaren.
1.3 Värmesystem
Vattenburna radiatorvärmesystem i fl erbostadshus utfördes fram 
till 1955 normalt såsom 2-rörssystem. Värmestammarna i bygg­
nader uppförda före 1950-talet är dolt förlagda medan synligt 
montage är vanligt i 1950- och 1960-talshusen.
Värmeledningarna utgjordes av stål rör med rördelar av aducer- 
gods. Under normala förhållanden dvs med begränsad påfyll­
ning av färskvatten har dessa rör en teknisk livslängd på åt­
minstone 40 år. Det gäller även radiatorerna. I de flesta 
fall kan rör och radiatorer behållas vid en ombyggnad.
Energihushållningsbestämmelser kan, liksom vid tappvarmvatten­
ledningar, resultera i utrymmesbrist. Normalt utgör dock inte 
värmeledningar några problem vid ombyggnader.
Utrustningen i värmecentralerna är ej beroende av byggnaden 
i övrigt varför kanalisationsproblem knappast föreligger.
1.4 Venti1ationsanläggning
Flerbostadshus utfördes fram till 1950 nästan uteslutande med 
självdragsventilation. Under 1950-talet började man installe­
ra F-ventilation. Den typ av S-system som är vanligast i 1930- 
1950-talshusen är s k centraliserade system där evakuering av 
frånluften från hela lägenheten sker via kökets imkanal respek­
tive en badrumskanal.
Problem uppstår ofta vid ombyggnader där S-ventilation ska er­
sättas med fläktstyrd ventilation, eftersom befintliga venti­
lationskanaler har dålig täthet. Tryckdifferensen över kanal­
väggarna är avsevärt högre vid F-ventilation än vid självdrag 
vilket medför att läckaget blir oacceptabelt.
Även i befintliga F-ventilationssystem kan otätheter i be­
fintliga kanaler omöjliggöra en acceptabel luftfördelning i 
byggnaderna.
När otätheter i befintliga ventilationskanaler ska åtgärdas 
utgör åtkomligheten ofta problem.
1.5 Eldistribution
Den utökning av elinstallationerna som ofta är aktuell vid om­
byggnader, t ex installation av elspisar i stället för gasspi­
sar, fler uttagspaneler m m, medför installation av såväl nya 
stigarledningar som nya gruppledningar. Befintliga ledningar 
är dessutom normalt i sådan kondition att utbyte är motiverat. 
Det var först på 1960-talet som elledningar med bättre 
åldringsegenskaper började användas. Eftersom befintliga 
tomrör många gånger är omöjliga att använda för omdragning av 
elledningar medför elinstallationerna kanalisationsproblem.
1.6 Krav och målsättning
I det följande redovisas de viktigaste myndighetsbestämmelser­
na vilka kan påverka och styra valet av kanalisationsteknik 
vid ombyggnader. Vidare redovisas några generella bedömnings­
grunder vilka kan uppställas vid val av kanalisationsteknik.
1.6.1 Gällande myndighetsbestämmelser 
Bärande konstruktioner (SBN 21 omb:l):
I SBN, kap 21-28 anges vilka laster bärande byggnadsdelar skall 
tåla, hur lasterna skall beräknas och hur de bärande byggnads­
delarna skall dimensioneras och utföras. Exempelvis kan håltag­
ningar i bjälklag m m kräva avväxlingar.
Allmänna hygieniska krav (SBN 31 omb:13, 14):
Vid ombyggnad skall dammande asbest i arbetslokaler bytas ut 
snarast medan man vid omfattande reparation och ombyggnad även 
skall byta ut icke dammande asbest. I övrigt skall rivning av 
icke dammande asbest undvikas.
Högsta tillåtna radondotterhalten är 200 Bq/m . Är halten hög­
re måste åtgärder vidtas i samband med ombyggnader, t ex ny 
venti1ationsanläggning.
Fukt och vattenisolering (SBN 32 omb:l):
Vid ombyggnad behöver man ej följa nybyggnadskraven, om man av 
erfarenhet vet att fukt- och vattenisoleringen fungerar, och 
om ombyggnaden ej medför större fuktpåverkan än tidigare.
Ljudklimat (SBN 34 omb:2):
Då nyinstallation sker av ventilations-, värme-, vatten- eller 
avloppsinstallation gäller nybyggnadskraven, högst 30-40 dBA 
beroende på rumstyp och tid på dygnet. Undantag görs dock för 
vattentappning varvid 5 dB högre värden tillåts.
Luftkvalitet (SBN 36 omb:4):
I byggnader med S-ventilation godtas denna om dess ursprung­
ligen avsedda funktion bedöms tillfredsställande och om åt­
gärder ej vidtagits som försämrat installationens funktion.
Brandskydd (SBN 37 omb:0-5):
Nybyggnadsbestämmelserna om skydd mot uppkomst av brand och sä­
kerhet för de boende och för brandstyrkan gäller även vid om­
byggnad .
Energihushållning (SBN 39 omb:1-7):
Vid ombyggnad gäller att befintliga installationsdelar, t ex 
rörstammar, skall isoleras om de annars medför att rumstempe­
raturen blir högre än avsedd, ger betydande värmeförluster och 
omöjliggör injustering av värmesystemet.




Förutom de myndighetskrav som föreligger och påverkar valet av 
kanalisationsteknik kan även följande målsättningar definie­
ras;
- God funktion och lågt servicebehov hos installationerna
- Låg totalkostnad för installationer och byggnad
- Minimalt ingrepp i byggnaden (varsam ombyggnad)
- Energisnåla system
- Kvarboende under ombyggnadstiden
- Lång livslängd för installationerna
- God arbetsmiljö vid ombyggnaden
Servicevänliga installationer 
Minimal risk för vattenskador 
Estetiskt tilltalande lösningar 
Bärande konstruktioner bibehålls intakta
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2 KONVENTIONELLA KANALISATIONSMETODER VID OMBYGGNADER
I det följande redovisas konventionella metoder för kanalisa- 
tion av vvs och el i samband med ombyggnader av flerbostadshus. 
Med konventionella metoder avses sådana vilka idag eller fram 
till idag varit de vanligast förekommande. I nedanstående redo­
visning ges en principiell metodbeskrivning och en bedömning 
av metoden grundad bl a på de målsättningar som skisserats i 
kapitel 1.
2.1 Vatten- och avloppsanläggning
Tappvatten- och avloDDsinstallationerna i äldre flerbostadshus 
är ofta uttjänta varför byte erfordras. När gren- och fördel- 
ningsledningar är ingjutna i bjälklag brukar man låta dem lig­
ga kvar. I figur 2.1 visas exempel på nya gren- och fördelnings- 
ledningars placeringsmöjligheter.
- friliggande på vägg
- bakom täcklist (sockel)
- i bjälklag
- vid tak i underliggande våning
- undertak
- inklädnad i golv- eller takvinkel
Figur 2.1 Grenledningars och fördelningsledningars placerings- 
möjligheter (Byggeindustrien 12, 1979)
I det följande behandlas de förläggningssätt för vvs- och el- 
installationer som är möjliga vid ombyggnader med olika förut­
sättningar beträffande sanitetsapparaternas nya placering och 
befintlig ledningsförläggning.
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2 .1 .1 Grenledn ingar fö r av lopp
San ite tsapparaternas p lacering b ibehålls.
B jä lk laget är av fyT Inadstÿp i v ilket befin tliga rör är fö r ­
lagda
^£!_2r§DlSdDlD95C_El§S§r§§_i 
(T ) A rm erad betongp latta  
(?) Golv
© Fyl In ing , ex koksslagg
(?) B efin tlig respek tive ny 
ledn ingsförläggn ing
U tförande
1 . Badrum sgolv rivs 
L edn ingar by ts 
N ytt go lv läggs
de_gam las_!§ge
Komm entar
Om fattande ingrepp särsk ilt i 
badrum  där go lvet m åste rivas 
upp . D etta försvårar even tuellt 
kvarboende
!ÜY§_9ï!§D lëÿQ iD9iï:_B laÇ§C§§_ovan_nytt_undertak_ i_underliggande
våning"*
(T ) A rm erad betongp latta  
(?) G olv
(?) Fy lln ing , ex koksslagg  
(?) N ytt undertak  
(?) Ny ledn ingsförläggn ing  
(?) B efin tlig ledn ing  
U tförande
2 . B efin tliga gren ledn ingar 
får ligga kvar. Nya led ­
n ingar fö rläggs i 
våningen under, do lda 
ovan ny tt undertak . An ­
slu tn ing av san itetsappa-  
rater sker vertikalt ge ­
nom go lvet. H åltagn ingar 
m åste ske m ed hänsyn till 
go lvb jälkar
Komm entar
B egränsade ingrepp i badrumm en. 
En fö ru tsättn ing  är att vån ings- 
hö jden är tillräck lig  för under ­
tak , v ilket van ligen är fallet 
i det äld re husbeståndet
B ullerp rob lem  från de nya gren ­
ledn ingarna beak tas
N^a_grenl§dni ngar_glaçeras_oyan_me1 lanb jä2klag_i__nj/-t-t ^ver- 
gglv
© Armerad betongplatta 
©) Nytt övergolv 
(© Fyllning, ex koksslagg 
(© Ny ledningsförläggning 








3. Befintliga grenledningar 
får ligga kvar. Nya led­
ningar förläggs ovan be­
fintligt golv, dolda i 
nytt övergolv
Nivåskillnader uppstår till lä­
genhetens övriga golv vilket är 
en stor nackdel särskilt för 
rörelsehandikappade. En förut­
sättning är att våningshöjden 
är tillräcklig, vilket vanli­
gen är fallet i det äldre hus­
beståndet
Sanitetsapparaternas placering bibehålls. Bjälklaget är hel­
gjutet i vilket befintliga ror är förlagda
yy§_9CéDl§dDiD9§C_Bl§£§C§§_i_de_gamlas_läge
©) Armerad betongplatta 
©Golv




4. Bjälklaget bilas upp och 
ledningar byts. Härvid 
måste uppmärksammas att 




Omfattande ingrepp i badrum där 
golvet måste bilas upp. Detta 
försvårar eventuellt kvar- 
boende. Metoden används sällan 





(2) Armerad betongplatta 
(?) Golv
(?) Nytt undertak 
(4) Ny ledningsförläggning 
(?) Befintlig ledning 
Utförande
5. Befintliga ledningar får 
ligga kvar. Nya ledningar 
förläggs i tak i våningen 
under. Se utförande nr 2. 
Hål tagning i bjälklag mås­
te ske med hänsyn till 
armeringen
Kommentar
Se kommentarer till utförande 
nr 2
Î!!Y§_9r?DlëËDiD9§r_El§£ëC§§-2ï§D.92lï_i-!2ïtî-2ïf!IÜ2lü.
(T) Armerad betongplatta 
(?) Nytt övergolv 





6. Befintliga grenledningar 
får ligga kvar. Nya led­
ningar förläggs Då golv 
i nytt övergolv
Kommentar
Se kommentarer till utförande 
nr 3
Sanitetsapparaternas placering bibehålls. Befintliga rör
ligger dolda ovan undertak i underliggande våning
î!Yâ-9r§Dl§^DlD9§I!_El22§C§§_i-^§_9§0]l§§_l§9§
Utförande Kommentar
7. Undertaket rivs. Endast begränsade ingrepp
Ledningarna byts och krävs
nytt undertak byggs
S a n i t e t s a p p a r a t e r n a s  p l a c e r i n g  ä n d r a s . B j ä l k l a g e t  ä r  a v
f y l l n a d s t y p  i v i l k e t  b e f i n t l i g a  r ö r  ä r  F ö r l a g d a
N y § _ 2r § D l § d n i n g a r _ g 2a c e r a s _ i _ f y l l n a d s b j ä l k } a g  
U t f ö r a n d e  K o m m e n t a r
8 .  U t f ö r a n d e  n r  1  ä r  m ö j l i g t J ä m f ö r  k o m m e n t a r e r  t i l l  u t f ö r a n ­
a t t  t i l l ä m p a  m e n  k a n  m e d - d e  n r  1  
f ö r a  p r o b l e m  e f t e r s o m  
g o l v b j ä l k a r  k a n  h i n d r a  
1 e d n i n g s d r a g n i n g e n .
F ö r d y r a n d e  a v v ä x l i n g a r  
k a n  e r f o r d r a s  f ö r  a t t  
k o m p e n s e r a  h å l  t a g n i n g e n  
i  b j ä l k a r
ü ! ^ 5 . 2 r § D l § ^ D i ! 3 9 5 C _ B l § Ç ë ï ! § s _ g y a n _ n y t t _ u n d e r t a k _ i _ u n d e r l i g g a n ;  
d e _ v å n i n g
U t f ö r a n d e  K o m m e n t a r
9 .  U t f ö r a n d e  n r  2  k a n  t i l l - J ä m f ö r  k o m m e n t a r e r  t i l l  u t f ö r a n -
l ä m p a s  d e  n r  2
£ & iL 9 r ® D l§ $ ! ! 3 i ! 3 g a r _ f ö r l ä g g s _ g y a n _ g g l y _ i _ n y t t _ ö y e r g o l v  
U t f ö r a n d e  K o m m e n t a r
1 0 .  U t f ö r a n d e  n r  3  k a n  t i l l - J ä m f ö r  k o m m e n t a r e r  t i l l  u t f ö r a n -
l ä m p a s  d e  n r  3
S a n i t e t s a p p a r a t e r n a s  p l a c e r i n g  ä n d r a s . B j ä l k l a g e t  ä r  g j u t e t
i  v i l k e t  b e f i n t l i g a  r o r  ä r  f ö r l a g d a
î ) ¥ § _ 9 r § 0 l § d n l n g a r _ p l a ç e r a s _ i _ b e t g n g g l a t t a n  
U t f ö r a n d e  K o m m e n t a r
1 1 .U t f ö r a n d e  n r  4  k a n  t i l l - J ä m f ö r  k o m m e n t a r e r  t i l l  u t f ö r a n -  
l ä m p a s  m e n  n y a  l e d n i n g s - d e  n r  4  
f ö r l ä g g n i n g a r  k a n  m e d f ö r a  
a t t  t  e x  a r m e r i n g  s k a d a s  
e l l e r  a t t  h å l l f a s t h e t e n  
p å v e r k a s  p å  a n n a t  s ä t t  
s å  a t t  f ö r s t ä r k n i n g s å t -  





12. Utförande nr 5 kan till- Jämför kommentarer till utföran- 
lämpas. Hål tagning måste de nr 5 




13. Utförande nr 6 kan till- Jämför kommentarer till utföran-
lämpas de nr 6
14. Vägghängda sanitetsappa- 
rater väljs så att endast 
ett bjälklagsgenombrott 
erfordras
Sanitetsapparaternas placering ändras. Befintliga rör ligger
dolda ovan undertak i underliggande våning1
NYa_grerjledningar_glaceras_oyan_befintl igt_undertak 
Utförande Kommentar
15. utförande nr 7 kan till- Jämför kommentarer till utföras 
lämpas. Håltagning måste de nr 7 
ske med hänsyn till ar- 
mering m m
2.1.2 Kopplingsledningar för tappvatten
Synligt förlagda kopplingsledningar kan normalt bytas utan 
problem. Ändrade lägen för sanitetsapparater kan medföra att 
rörledningslängden ökas väsentligt men de nya ledningarna är 
oftast klenare varvid det knappast uppstår olägenheter såsom 
längre väntetid för varmvatten.
Dolt förlagda kopplingsledningar får ligga kvar. Genom att 
montera de nya ledningarna synliga kan åtgärderna begränsas. 
Synliga rörkopplingar medför att man snabbare upptäcker vat- 
tenläckage.
Myndighetskrav på förberedelse för mätning av tappvarmvatten 
påverkar ledningsförläggningen. Detta kan medföra att även en 
dold ledning till viss del måste utföras synlig. Vidare kan 
det vara motiverat att ändra på ledningsförläggningen jämfört 
med befintlig installation så att vatten till fler tappställen 
passerar en gemensam mätpunkt.
2.1.3 Stamledningar för vatten och avlopp
Ingreppen i byggnaden blir minst om befintliga rörschakt kan 
utnyttjas för stamförläggningen. Eftersom kraven på värmeiso­
lering av varmvattenrören skärpts och cirkulationsledning 
krävs i schakten om ombyggnadsfastigheten innehåller fler än 
fem plan är det i många fall omöjligt att inrymma de nya rören 
i befintliga schakt. Härvid finns bl a följande lösningar att 
ti 11 gri pa :
Utförande
Utökning av befintliga 
slitsar genom uppbilning 
av bjälklag
Utökning av befintliga 
slitsar genom bil ning i 
väggen
Nya schakt byggs.
Härvid tas nya delar av 
våningsplanen i anspråk 
för rörinstallationer.
Schaktlägena måste väljas 





Energihushållningsbestämmelser medför att röri soleringen i 
vissa fall behöver kompletteras vilket medför ökat utrymmes- 
behov för rören. Det är sällan aktuellt att byta värmerören.
I sådana fall bibehålls lämpligen stamlägena. Utbyte av värme­
rör kan ske utan större olägenheter för de boende.
Kommentar
Medför ingrepp i byggnads- 
stommen
Medför ingrepp i byggnads- 
stommen
Medför ingrepp i vånings­
planens ytor. Ev ingrepp i 
byggnadsstommen
Små ingrepp i byggnads­
stommen
2.3 Luftbehandlingsanläggning
Om mekanisk från luftventilation (F-ventilation) skall ersätta 
självdragsventilation (S-ventilation) kan ventilationskanalerna 
ofta ej användas eftersom dessa är otäta. Följande åtgärder är 
aktuella:
Utförande Kommentar
Nya kanaler monteras in- Låg kostnad vid gynnsamma 
ne i befintliga murade förhållanden
kanaler. Metallslangar 
m m kan användas. Vid mon­
tageproblem kan det vara 
aktuellt att riva befint­
ligt kanalsystem lokalt.
Befintliga plåtkanaler Problem med åtkomlighet kan




Installation av nya elledningar i befintliga tomrör är ej alltid 
möjligt. Vidare krävs utökade installationer i lägenheterna 
som ej nås genom befintliga tomrör. För dessa installationer
finns följande möjligheter:
Utförande Kommentar
Uppbilning av väggar och 
tak för installation av 
nya ledningar
Sällan förekommande.
Medför ingrepp i byggnads­
stommen
Nya ledningar utförs som Vanligt förekommande.
utanpåliggande kuloled- 
ningar
Nya ledningar förläggs 
i socklar vid golv och 
dörrposter.
Tele- och antennledningar 
kan utgöra problem vid 
sockelförläggning.
Nya elstigare erfordras ofta till följd av ökat effektbehov 
särskilt då gasspisar byts mot elspisar. Förläggning kan ske 
enligt följande:
Utförande Kommentar
Nya schakt i trapphus Ingrepp i byggnadsstommen er-
eller genom lägenheter. fordras eventuellt.
3 INVENTERING AV ALTERNATIVA METODER
Med alternativa kanalisationsmetoder avses metoder vilka fram 
till idag endast förekommit i samband med experimentbyggnader 
samt sådana tekniska lösningar som ej praktiskt utvärderats i 
ombyggnadsprojekt. Det karv speciellt med tanke på varsam ombygg­
nad» då byggnadens inneboende egenskaper och kvaliteter beaktas, 
finnas skäl att studera om inte alternativa förläggningssätt 
för rör m m kan förbättra slutresultatet.
I det följande redovisas de metoder som bedöms kunna utgöra in­
tressanta alternativ till konventionell teknik.
3.1 Fasadinstallationsteknik
Förläggning av nya ledningar vid ombyggnader utvändigt på fasad 
vid fl erbostadshus kan under vissa betingelser utgöra ett in­
tressant alternativ till konventionella kanalisationsmetoder. 
Metoden kan med fördel tillämpas i byggnader där befintliga led­
ningar är ingjutna i väggar och bjälklag. Befintliga ledningar 
får ligga kvar och nya stamledningar placeras utvändigt på fasad. 
Inom byggnaden förläggs kopplingsledningar enligt konventionella 
metoder. Genom en utvändig förläggning av nya stamledningar und­
viks håltagningar i bjälklag, vilka kan medföra att avväxlingar 
av bärande bjälkar erfordras.
Metoden torde ha sin största tillämpning vid flerbostadshus av 
smalhustyp. Hustypen som uppfördes under 1930- och 40-talet, 
finns företrädesvis i storstädernas ytterområden. Smal husen har 
ofta en lämplig planlösning där våtutrymmen såsom kök och bad­
rum är belägna intill varandra och vid samma fasad.
Den utvändiga kanalisationen kan utföras på olika sätt beroen­
de på byggnadens förutsättningar, samt ombyggnadens omfattning 
och art. Tre utföranden behandlas härvid:
- fasadinstallation i utvändiga fasads 1 i tsar
- fasadinstallation, utvändigt på fasad i samband med tilläggs- 
isolering
- fasadinstallation, utanpå!iggande på fasad
3.1.1 Fasadinstallation i utvändiga fasadslitsar
Metoden innebär att de gamla rören får ligga kvar och byggnaden 
förses med nya stamledningar som förläggs i utvändiga fasad­
slitsar.
Metoden har tillämpats vid ett ombyggnadsprojekt 1976 i Hägersten, 
Stockholm. Tjugotvå flerbostadshus med byggnadsår 1938 - 1939 
renoverades. I figur 3.1 visas en fasad efter ombyggnaden.
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Figur 3.1 Ett av de 22 bostadshusen i Hägersten efter om­
byggnad med fasadinstallation av nytt va-stamnät. 
Slitsarna har isolerats och täckts med plattor. 
(Tidskriften VVS nr 9, 1976)
Rörförläggning inom byggnaden sker enligt konventionell ombygg­
nadsteknik, dock med anpassning gjord för anslutning till stam­
ledningar vid fasad.
Arbetet pä fasaden kan indelas i tre olika moment, vilka finns 
åskådliggjorda i figur 3.2.
Figur 3.2 Fasadarbeten (Tidskriften VVS nr 9, 1976)
Moment 1: Montage av ställning samt anbringande av maskinräls 
på fasaden. Uppsägning av slits. Håltagning slits­
lägenhet och slits-källare.
Moment 2: Förläggning av stamledningar i slits med inloppsde- 
lar till lägenheter och källare. Tätning mot flank- 
och värmeförluster.
Moment 3: Yttre isolering samt dragtätning. Täckning av slits. 
Flyttning av ställning.
I figur 3.3 visas en gavelförlagd slits före och efter isolering
och täckning.
Figur 3.3 Gavelfasader med stamnät i slits före (tv) och efter 
(th) isolering och täckning med plattor 
(Tidskriften VVS nr 9, 1976)
3.1.2 Fasadinstallati on, utvändigt på fasad i samband med 
ti11 äggsi solering
I samband med ombyggnader där tilläggsisolering ingår i ombygg­
nadsarbetet finns goda förutsättningar för en installation av 
nya ledningar utanpå fasad.
Förutsättningar och installationer inom byggnaden skiljer sig 
inte från metod beskriven under 3.1.1.
Alternativets fördelar utgörs främst av att ingreppen i bygg­
naden blir mindre då någon utvändig slits ej erfordras. Vidare 
har man för arbetet på fasad erforderliga byggnadsställningar, 
då dessa används vid tilläggsisoleringen.
Figur 3.4 illustrerar utförandet.
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Figur 3.4 Principutförande av fasadinstallation vid tilläggs- 
isolering
3.1.3 Fasadinstallation, utanpå!iggande på fasad
Metoden avser en utvändig kanalisation i enlighet med 3.1.2 
utan samtidig tilläggsisolering. Installationer inom byggnaden 
skiljer sig inte från metod beskriven under 3.1.1.
Inklädning av installationen bör utföras med demonterbara plå­
tar för underlättande av framtida service och underhåll.
Av figur 3.5 framgår det principiella utförandet av ledningsför 
läggningen.
I— Hcltaanina i väaa
Vertikala1 försöririnasiedninaar
1 v FasadlivPlåtinklädnadu v
Figur 3.5 Principutförande av fasadinstallation med plåtinkläd 
nad av installationen
3.1.4 Tekniska krav
Den utvändiga kanalisationens utrymmeskrav bestäms förutom av 
rördimensioner även av föreliggande isolerings krav. Utrymme 
fordras även intill fasadliv för montering samt framtida ser­
vice och underhåll.
Isoleringskrav behandlas i Svensk Byggnorm, SBN -80, 51:165 
och 51:1651. Isolering skall utföras så att frysning undvikes 
i alla driftsfall. I de fall källvatten- och varmvattenled­
ningar är förlagda inom samma utrymme, t ex ett schakt, skall 
kall vattenledningar isoleras för undvikande av ofrivillig 
uppvärmning. Härvid godtas isolering så att en värmegenom- 
gångskoefficient (k-värde) av högst 2 W/irr°C  erhålls.
Vid installation av rör utvändigt på fasad bör konsekvenser 
av vattenläckage särskilt beaktas.
3.1.5 Utvärdering av fasadinstallationstekniker
Fasadinstallation av nya stamledningar i samband med ombyggnad 
bedöms utgöra ett intressant alternativ. Metodens användbarhet 
i första hand beroende av planlösningen. Våtutrymmena skall va­
ra placerade i omedelbar anslutning till varandra och intill 
fasad. En sådan planlösning Föreligger ofta vid hus av smalhus­
typ.
Metoden som är patenterad (nr 7415647-2) ställer stora krav på 
arbetsutförande avseende täthet och isolering av de utanpå- 
liggande installationerna.
Anordningar för upptäckt och begränsning av vattenläckage bör 
installeras vid varje våningsplan.
Metodens för- och nackdelar kan sammanfattas enligt följande:
Fördelar:
- ingreppen inom byggnaden blir små och eventuellt kvarboende 
under ombyggnadsperioden underlättas
- vattenläckage kan upptäckas i ett tidigt skede och läckage- 
stället kan lätt identifieras
- service och underhåll kan utföras via inspektionsluckor ini­
från lägenheterna
- vid fasadinstallation i samband med tilläggsisolering finns 
erforderliga ställningar etc för fasadarbeten.
Nackdelar:
- estetiska värden kan utgöra problem vid ändringar av äldre 
byggnaders fasader
- grenledningar från exempelvis golvbrunnar utför problem vid 
anslutning till stamledning
- ställpingar eller sky-lift krävs för utvändigt service- och 
underhållsarbete
3.2 Användning av befintliga avloppsstammar och ven­
tilationskanaler
Restaurering av ventilationskanaler och avloppsledningar med 
dagens teknik är ofta kostsamt varför nya och bättre metoder 
bör tas fram för att förenkla ombyggnadsprocessen. Här följer 
några metoder där de uttjänta kanalerna och rören kan användas.
3.2.1 Tätning med foder 
Allmänt
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Vid skada pä dolt förlagda avloppsledningar finns hittills in­
get alternativ till utbyte av rören, vilket är en mycket kost­
sam åtgärd. Idag finns dock på marknaden en ny patenterad me­
tod för tätning av markförlagda avloppsledningar. Metoden be­
döms utvecklingsbar för nyttjande även inom fastigheter och 
då speciellt för ingjutna avloppsledningar. Denna marknadsförs 
i Sverige av BPA Byggproduktion AB under namnet Insituform.
Beskrivning
Tätningsmetoden bygger på att ett foder appliceras i den ledning 
som skall renoveras. Fodret utgörs av en rörformad terylenfilt 
belagd med polyuretan. Den kan för närvarande erhållas för invän- 
diga rördiametrar mellan 100-3000 mm liksom för rektangulära tvär­
snitt i detta storleksområde. Väggtjocklekar mellan 3 och 10 mm 
kan erhållas.
Vid tätning av ledningar i mark används befintliga nedstignings- 
brunnar för införande av fodret i ledningen. Vid tidpunkten för 
installation dränks fodret med en katalytisk plast vanligen po­
lyester eller epoxy. Fodret införs i ett "omvändningsrör" och 
fästs i dess ände enligt figur 3. 6.
Figur 3.6 Fodret fästs i änden på ett omvändningsrör (BPA 
Byggproduktion AB - K Olimb A/S)
Vatten pumpas in i omvändningsröret och trycket medför att fod­
ret vrängs in i ledningen, enligt figur 3.7.
31
Figur 3.7 Fodret vrängs in i det skadade röret med hjälp av 
vattentryck (BPA Byggproduktion AB - K Olimb A/S)
När fodret är helt infört värms och cirkuleras vattnet. Efter 
några timmars värmebehandling har polyester- eller epoxymassan 
härdat till maximal hårdhet. Vattnet pumpas då ut och fodrets 
ändar skärs av. Fodret har vid härdningen fått en vidhäftning 
mot befintligt rörs insida. Det reparerade röret får en ny in­
neryta vilken är glatt och tät. Tillsammans med mjuka övergån­
gar och frånvaro av fogar erhålls en god genomströmning och 
minskad risk för nya avlagringar.
Ojämnheter i befintliga rör erbjuder normalt inte några problem 
vid införandet, även böjar upptill 45° klarar man av. Vid in­
förandet täpps även avstick igen. Vid markförlagda ledningar 
har man med hjälp av en TV-kamera och en specialkonstruerad skär­
maskin lokaliserat och öppnat ledningen vid avgreningarna. I 
figur 3.8 illustreras håltagningsmomentet.
Figur 3.8 Håltagning vid avstick med en specialkonstruerad 
skärmaskin (K Olimb A/S)
En livslängd väl överstigande 20 år kan enligt fabrikanten för­
väntas för avloppsledningar som utsätts för normala mängder av 
nötande material och koncentrationer av svavelväte.
Kostnaden är för restaurering av grova markförlagda avloppsled­
ningar ca 500 kr/m.
Utvärdering
Metoden bedöms vara utvecklingsbar även för användande inom 
fastigheter och dä i första hand för att restaurera ingjutna 
avloppsledningar.
Ett problem idag är hur man skall utföra avgreningar på avlopps- 
stamledningar.
Metodens tillämpbarhet i fastigheter undersöks för närvarande 
i en utredning med anslag från BFR, (Lindgren et al)
3.2.2 Tätning med aerosol
En metod (AIR-STOP) har utvecklats för tätning av mindre läckor 
i ventilationskanaler. Ett tätningsmedel inblåses i kanalen i 
form av en aerosol. Tätningsmedlet följer luftströmmen till 
läckorna där det avsätts och därigenom åstadkommer tätning.
3.2.3 Injusteringslåda för ventilationskanal 
Allmänt
Orsaken till att befintliga självdragskanaler ej kan användas 
för mekanisk ventilation är att tryckdifferensen över kanal­
väggen blir avsevärt större och därmed Täckningen. I ett kon­
ventionellt mekaniskt frånluftsystem sker nämligen den huvud­
sakliga injusteringen vid frånluftdonen vilket innebär att 
kanalerna får ett förhållandevis högt undertryck.
Beskrivning
En metod som är under utveckling innebär att befintliga kanaler 
och don bibehålls intakta. Istället installeras injusterings- 
lådor på vinden där flöden injusteras varvid huvuddelen av 
fläkttrycket stryps bort. På så sätt blir tryckfallet över 
kanalväggen betydligt mindre än i ett konventionellt frånluft­
system vilket möjliggör användning av befintliga självdrags­
kanaler i större utsträckning.
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3.3 Täcki i stsystem 
Allmänt
I de fall där befintliga rör är ingjutna i bjälklag och väggar 
■ föredras ofta en friliggande förläggning av de nya rören, medan 
gamla rör får ligga kvar. Täcklister erbjuder då möjligheter 
till dold förläggning.
Beskrivning
Inbyggnad av de friliggande rören och elledningarna kan ske 
medelst täckli stsystem. Systemet erbjuder möjligheter till bå­
de horisontellt och vertikalt montage varvid dold förläggning 
av både gren- och stamledningar möjliggörs.
Systemet förutsätter plana vägg- respektive takytor för att 
inbyggnad med täcklister skall erbjuda enkla lösningar. Inte­
grering i äldre byggnaders miljö kan utgöra hinder.
I figur 3.9 och 3.10 visas en typ av täcklist, materialet är 
plast, täcklist av PVC och hållare samt avgrening i ABS-plast.
I figur 3.9 visas princip för montage.
Figur 3.9 Montage av täcklist (Thorsman)
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Figur 3.10 Täcklist, Thorsman TRL 56
1. Täcklist




Metoden bedöms vara ett komplement till en friliggande rör- 
och elledningsförläggning. Inbyggnad av friliggande ledningar 
bör från estetisk synpunkt vara värdefullt.
Täckl i stsystem finns tillgängliga för dolt montage av rörled­
ningar och elkablar.
Problem kan uppstå vid användning i äldre byggnader där väggar­
na ofta är ojämna och fönsternischer ofta förekommer.
3.4 Installationsblock
Allmänt
Metoden avser att underlätta kanalisation vid ombyggnadsobjekt 
där befintliga ledningar är ingjutna i bjälklag och väggar. Be­
fintliga ledningar får ligga kvar medan nya ledningar kopplas 
till ett vertikalt schakt, exempelvis placerat i badrum. För­
utsättningarna för denna typ av kanalisation varierar dock vid 
olika byggnadstyper. Smalhus uppförda under 1930-talet har ofta 
en planlösning enligt figur 3.11. Som framgår av figuren ligger 
våtutrymmen, kök och badrum, i omedelbar anslutning till var­
andra. Denna typ av planlösning har de bästa förutsättningarna
för installationsblock, se figur 3.12. Ibland ligger dock kök 
och badrum vid olika fasader varvid förutsättningarna är be­
tydligt sämre. Då krävs ändrad planlösning för att möjliggöra 
instal1ationsprincipen.
Figur 3.11 Exempel på våtutrymmens placering i smalhus upp­
fört under 1930-talet
Figur 3.12 Placering av installationsblock i badrum 
(AB Stockholmshem, Kv Tomtebacken)
36
Beskrivning
Metoden bygger på att man genom en central placering av stamledr 
ningar, el och ventilationskanaler erhåller korta horisontella 
förläggningar.
Av figur 3.13 framgår placering samt anslutningar.
Figur 3.13 Exempel på schaktplacering med anslutningar 
(AB Stockholmshem„ Kv Tomtebacken)
De aktuella arbetsmomenten är:
- håltagning i bjälklag för stamledningar, el och ventilations­
kanaler. Ny grenledning till golvbrunn, befintlig alternativt 
ny placering på denna.
- hål tagning i köksvägg.
- montage av nya stamledningar etc.
- montage av väggelement.
- montage av tvättställ i väggelement.
- montage av wc-stol med sidoavlopp.
- anslutning av kopplingsledningar för vatten samt grenled­
ningar för avlopp till stamledningar i schakt.
Det väggelement som ledningar och kopplingar inkläds i kan med 
fördel tillverkas i prefabricerade enheter i lämpligt material, 
t ex plåt eller gipsplattor. Håltagning kan utföras på byggar­
betsplatsen, varvid man har möjlighet att anpassa enheten efter 
sanitetsapparaternas placering. Enheten kan utföras teleskopi sk
för anpassning till de varierande takhöjder som förekommer.
De tidigare pä marknaden förekommande installationsblocken 
var i princip uppbyggda med en stomme av stålreglar, samt ut- 
vändig beklädnad av gipsskivor. Väggarna kunde ofta levereras 
i olika grad av rörtillverkning.
I figur 3.14 visas en typ av prefabricerat installationselement. 
Placering kan ske direkt på bjälklaget med infästning i golv- 
och takbjälklag. Väggen kan även monteras genom bjälklaget och 
står då på installationsväggen i underliggande våning.
Figur 3.14 Förtillverkat installationselement från E-Modul AB
Utvärdering
Fördelar:
- Rationell installation med hänsyn till att vissa samord­
ningsproblem mellan rör- och elinstallatörer och byggnads­
arbetare undviks.
- En central placering av ledningar medför korta avstånd till 
olika enheter.
- Servicevänlig med inspektionsmöjlighet via det demonterbara 
väggelementet. Detta gäller dock ej generellt för installa-
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tionsblocken.
- Möjlighet till förläggning av elstigare, ventilationskanal 
och rör inom en enhet.
Nackdelar:
- Våtutrymmen förutsattes placerade intill varandra, vilket be­
gränsar användningen.
- Håltagning i bjälklag och vägg kan medföra behov av avväx­
lingar av befintliga bjälkar.
- Intransport av installationsväggar kräver stort utrymme vil­
ket begränsar användningsmöjligheterna. Uppdelning i sektio­
ner är dock möjlig.
- I vissa fall är installationsblocken ej utformade med hänsyn 
till framtida service, underhåll och utbyte av enskilda in­
stallationers komponenter.
3.5 Avloppssystem av klenrörstyp
Grenledningar från avloppsenheter utgör enligt kapitel 1 pro­
blem vid ombyggnader p g a dess grova dimensioner och krav på 
självfall. Nedan beskrivs några avloppssystem som är mindre 
utrymmeskrävande.
3.5.1 Avloppssystem med fekaliefinfördelare 
Allmänt
Ett par av de på marknaden förekommande klenrörsystemen bygger på 
att avfall stransporten sker med hjälp av finfördelning med på­
följande pumptransport av fekal i erna. Pump-kvarnenheten ansluts 
till en konventionell wc-stol med hori sontal avi opp. Genom att 
en pump utnyttjas för avloppstransporten möjliggörs användande 
av klena rördimensioner samtidigt som kravet på fall för gren­
ledningen utgår. Man kan även förlägga ledningen med viss stig­
ning, i vilken grad bestäms av pumpeffekt och vald lednings- 
dimension.
Man kan således utnyttja klena rörledningar samt en okonven­
tionell rördragning vilket från kanalisationssynpunkt är gynn­
samt. Systemets nackdel är främst att det erfordrar el och 
sätts ur funktion vid strömavbrott.
Beskrivning
Enheten åskådliggörs i figur 3.15.
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Figur 3.15 WC-stol med fekaliefinfördelare
Enheten anslutes till en konventionell wc-stol med hori sontal- 
avlopp. Elanslutning sker till 220 V. I enheten ingår utrustning 
för reglering och styrning av avfall skvarn och pump. Med en el­
motoreffekt på 500 W kan ca 20 m avloppsledning förläggas hori­
sontellt vid rördimension 22 mm.
Kapaciteten är maximalt 12 liter per spol ti11 fälle. Kostnaden 
per enhet är 1500-1800 kr (november 1982 exkl moms).
3.5.2 Vakuumavloppssystem
Allmänt
Vakuumavloppssystem är vanligt förekommande i fritidsanlägg­
ningar och i fartyg. Inom bostadssektorn har däremot utbred­
ningen varit blygsam.
Vakuumavloppssystem erbjuder möjligheter till okonventionella 
förläggningar av avloppsledningar, vilket vid ombyggnader kan 
ge fördelar. Systemet kräver inget fall på ledningarna, hori­
sontell eller stigande ledningsdragning är fullt möjlig. Bal­
kar, rör och trummor behöver ej utgöra några hinder vid rör­
dragning då man kan vika av i olika riktningar. Detta kan i 
gynnsamma fall betyda att ingreppen i byggnadskroppen minskar. 
Vanligtvis erfordras ej grövre rördimensioner än 50-63 mm inom 
byggnaden, vilket även kan ge vissa fördelar vid ledningsför- 
läggning. I figur 3.16 visas exempel på ledningsdragning.
40




Systemet bygger på avloppstransport med vakuum i klendimensionera- 
de plaströr.
En vakuumpump eller en fläkt bildar det vakuum som erfordras 
för transport av avloppsvatten till uppsamlingstank eller för 
slussning till kommunalt avloppssystem. Moderna vakuumsystem kan 
anslutas till konventionella sanitära apparater. Svartvatten- 
transporten regleras via en s k aktivator vilken innehåller bl a 
ventiler och nivåvippor. Gråvattentransporten från övriga sani­
tära apparater sker på samma sätt via aktivator eller s k grå­
vattenventiler. Flera sanitära apparater kan anslutas till en 
gråvattenventil. Spillvattenledningarna utföres som självfalls- 
system mellan sanitära apparater och gråvattenventil. Normalt 
erfordras två aktivatorer per badrum, en för svartvatten respek­
tive gråvatten, samt en aktivator för köksavlopp.
Kostnad
Den för vakuumavloppssystemet nödvändiga kringutrustningen med 
för kostnader (maj 1982, exkl moms) i storleksordningen:
1 st vakuumenhet (12 lägenheter) inklusive utrust­
ning för anslutning till konmunalt avloppsnät 45.000:-
1 st vakuumenhet (24 lägenheter) inklusive utrust­
ning för anslutning till kommunalt avloppsnät 60.000:-
Inom varje lägenhet erfordras normalt:
1 st aktivator, svartvatten 2.000:-
2 st aktivator, gråvatten 2.000:-/st
Investeringskostnaden utslagen per lägenhet blir ca 8.500:- vid 
24 lägenheter och ca 10.000:- vid 12 lägenheter.
Fördelar:
- Klena dimensioner på ledningar, normala dimensioner för av­
lopp inomhus, 50-63 mm utvändigt.
Inget krav på självfall. Genom att avloppstransporten sker 
med vakuum bortfaller kravet på självfall för avloppsled­
ningarna. Inom vissa gränser kan ledninqarna även förläqqas 
medmotfall.
- Flexibilitet. Systemet ger möjlighet till flexibilitet i rör­
dragningen. Stamsamlingsledningar i källarplan kan utföras 
horisontella vilket underlättar installationen.
- Luftningsledningar erfordras ej. Systemen kräver ej venti­
lation.
- Låg vattenförbrukning för WC-stol.
Nackdelar:
Kringutrustning erfordras såsom vakuumpump, spolautomatik m m.
- Spolautomatikutrustningar, vakuumpumpar m m kräver skötsel.
- Kringutrustningen är utrymmeskrävande.
- Systemet erfordrar elenergi. Systemet sätts ur funktion vid 
strömavbrott.
- Erfarenheter av installationer i fl erbostadshus är små.
- Ljudnivån under "spolning" relativt hög, dock under kort tid.
3.5.3 Snålspolande wc-system 
Allmänt
Det finns idag på markanden ett snålspolande wc-system vilket 
marknadsförs av Gustavsberg. Förutom dess hvudsakliga syfte, 
vattenbesparande, medger det på grund av små spolmängder att 
man använder något klenare rördimensioner än vad man har vid 
konventionella självfall ssystem. Detta kan enligt tidigare ge 
fördelar från kanalisationssynpunkt. Systemet benämns WSS, Water 
Saving System.
Beskrivning
Systemets huvudkomponenter är en WC-stol med 3 liters spol- 
mängd, plaströrsystem i PVC och en WSS-hävert. I denna hävert- 
brunn ackumuleras en viss mängd avloppsvatten innan det spolas 
ut till det ordinarie servisnätet genom hävertverkan. Komponen- 
terna fungerar som en enhet d v s de är konstruerade och dimen- 
sionerade för att fungera tillsammans. Figur 3.17 åskådliqqör 
systemets uppbyggnad.
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Figur 3“. 17 WSS-systemet (Gustavsberg)
För installationen gäller att rör och rördelar som leder klo- 
settvatten oftast kan ha dimensionen Dy = 90 nrn mot normalt 
Dy = 110 mm. Efter häverten används dimension Dy=110. Ledning 
från lodrät stamledning skall alltid ha fall, minst 40 o/oo. 
Fallet från häverten till servisledningen bör inte understiga 
10 o/oo. Dimension 90 har visat sig vara tillräcklig för ståen­
de samlingsledning under vissa förutsättningar. Till lodrät 
luftad samlingsledning i sjuvåningshus godtas att ett WC per 
våningsplan anslutes och i femvåningshus godtas att två WC per 
våningsplan ansluts.
Enligt fabrikanten är merinvesteringen per lägenhet 200 kr jäm­
fört med ett konventionellt system. Dessutom tillkommer kostnad 
för WSS-hävert à ca 1000 kr per styck (nov 1982 exkl moms). 
Antalet erforderliga hävertar bestäms av anläggningens utform­
ning. En hävert kan normalt betjäna 18-20 lägenheter.
3.6 Idéer till kanalisation vid nya tekniska lösningar 
såsom värmepumpar, solvärmesystem m m
Vid projektering av ombyggnader i flerbostadshus bör man under­
söka möjligheterna för installation av nya tekniska system med
exempelvis värmepumpar och solfångare. Även om sådana installa­
tioner i många fall är olönsamma idag är det viktigt att man vid 
ombyggnader ej försvårar installationer i framtiden då de ekono­
miska förutsättningarna kan vara betydligt gynnsammare.
Det finns ofta speciella kanalisationsförutsättningar i de en­
skilda husen. Sålunda utgör sopnedkastschakt, rök- och ventila­
tionskanaler som ej längre används en tillgång. Dessa vertikala 
schakt kan användas för den rördragning från vind till källare 
som ofta krävs vid installation av ny teknik. Hänsyn bör vid om­
byggnaden även tas till de utrymmesbehov som kan uppstå i källar­
planet för installation av värmepumpaggregat, värmelager etc.
Det är inte ovanligt att sopnedkasten tas ur bruk i samband med 
ombyggnad eftersom sophämtningen ej går att lösa på ett för hämt- 
ningspersonalen tillfredsställande sätt. Dessa frågor regleras 
i Svensk Byggnorm 1980 kap 43 omb:0,l,3. Proppning av inkast 
m m bör då ske så att schaktet kan användas för annat ändamål 
i framtiden. Diametern på sopnedkasten är 350 mm.
Den succesiva övergången från egna panncentraler till fjärrvärme 
som sker i tätorter medför att rökkanaler tas ur bruk. Om dessa 
bibehålls intakta kan de utgöra utmärkta kanalisationsvägar mel­
lan värmecentral och installationer på vind eller tak.
Ventilationskanaler kan i samband med ombyggnad tas ur bruk på 
grund av att de ej har tillräckligt täta väggar för en nyinstal- 
lerad fläktanläggnig. Dessa kanaler kan ibland användas för andra 
installationer men möjligheterna är starkt begränsade på grund 
av att de har för små areor, oftast 15 x 15 cm.
Vid installation av solvärmesystem i fl erbostadshus kan solfångar- 
enheterna placeras på tre principiellt olika sätt. De kan vara 
markplacerade, fasadplacerade eller takplacerade. I det sistnämn­
da fallet krävs normalt vertikal rördragning från tak till källar­
plan. Detta kan medföra svåra problem eftersom det oftast sak­
nas lämpligt utrymme att förlägga rören. I trapphusen kan det 
vara omöjligt av utrymmesskäl. Även om det är möjligt kan det 
av kostnads- eller utseendemässiga skäl vara en dålig lösning. 
Samma gäller för rörförläggning i lägenheterna. Förläggning på 
fasad kan vara den från ekonomisk synpunkt bästa lösningen. Om 
möjlighet finns är det utan tvekan bästa förläggningssättet att 
utnyttja ej använda sopnedkastschakt, rökkanaler eller ventila-, 
tionsschakt. Utrymmesbehovet uppgår normalt till ca 0,1 - 0,2 nr 
varför ventilationsschakten endast i undantagsfall kan användas.
Installation av värmepump i flerbostadshus där frånluft utgör 
värmekälla kräver även en vertikal kanalisation, dock inte i de 
fall markplacerade förångare eller värmeväxlare används. Rördrag­
ningen från vind eller tak kräver olika utrymme beroende på om 
freon eller vatten skall cirkulera i systemet. Om värmepumpen 
placeras i värmecentralen kan freonledningar dras genom huset 
ca 3 våningar. Dessa kräver mindre än 0,1 nr i utrymmesbehov.
0m man däremot placerar värmepumpen på vind eller tak eller om 
huset har fler våningar måste värmetransporten till värmecentra­
len ske med välisolerade vattenrör som kräver ca 0,1 - 0,2 mZ 
i utryrrane.








Figur 3.18 Exempel på möjliga kanalisationsstråk vid installa­
tion av solvärmesystem och värmepumpsystem
Det är sålunda vikigt att man vid en ombyggnad tar hänsyn till de 
framtida installationer som kan bli aktuella och underlättar för 
sådana kompletteringar.
3.7 PEX-slang för tappvatten 
Allmänt
Vid ombyggnader där befintliga varm- och kallvatteninstalla- 
tioner skall ersättas, kan slang av förnätad polyeten s k PEX- 
slang utgöra ett intressant alternativ till konventionella koppar' 
och stålrör. Det kan vid kanalisation i samband med ombyggnader 
finnas tillämpningar där PEX-slangens egenskaper såsom flexibi­
liteten kan ge möjligheter till alternativa utföranden av in­
stallationerna.
Förtillverkade rörpaket som består av stam- och kopplingsled- 
ningar torde utgöra ett alternativ för effektivare arbetsför­
farande.
Förläggning av nya varm- och kallvattenledningar i gamla av­
loppsledningar bedöms vara en annan möjlighet att utnyttja PEX- 
slang vid ombyggnadskanalisation.
FörtiHverkade rörpaket av PEX-slang för tappvatten
Förslaget avser att underlätta installationsarbetet vid drag­
ning av varm- och kallvattenledningar. Genom förtillverkning 
av stamledningar och kopplingsledningar kan dragning samt an­
slutning till sanitära enheter ske snabbt, vilket bl a är gynn­
samt för kvarboende under ombyggnadsperioden. Metoden förut-
sätter att våtutrymmenas placering överensstämmer i vertikal­
led i de olika våningsplanen.
Metodens principiella utförande som exemplifieras i figur 3.19 
kan indelas i följande arbetsmoment:
- håltagning i samtliga våningsplans bjälklag.
- måttagning för bestämmande av våningsplanens höjd, som kan 
variera i gamla byggnader.
- måttagning av kopplingsledningars längd.
- tillverkning av slangenheter, exempelvis på fabrik.
- installation.
- kopplingsledningar ansluts till blandare etc. Slangar klam­
ras fast.
Figur 3.19 Installation av förtillverkade PEX-slangar
Utnyttjande av gamla avloppsledningar för kanalisation
Avloppsstammar och grenledningar som får ligga kvar i väggar 
och bjälklag utgör potentiella kanalisationsstråk. Förläggning 
av varm- och kallvatten med PEX-slang i de outnyttjade rören 
kan utgöra en framkomlig väg.
Det finns svårigheter förknippade med metoden som kräver prak­
tiska erfarenheter, bl a av håltagningar i befintliqa avlopps­
ledningar.
Förslaget exemplifieras under följande förutsättningar:
- befintlig avloppsstam är placerad i slits, vilken är igen­
murad. Befintliga grenledningar är ingjutna i bjälklag.
Utförande kan ske enligt följande:
- rensning av avloppsstam
- friläggning av avloppsstam vid lämplig anslutningspunkt för 
kopplingsledning.
- befintlig avloppsstam skärs upp, exempelvis med rondell.
- PEX-slang förläggs i avloppsstam.
- kopplingsledningar anslutes och monteras exempelvis friliggan­
de inom våtutrymmet.
- igensättning av anslutningspunkt, så att luftöverföring från 
avloppsröret undviks.
Befintliga grenledningar som vid ombyggnaden får ligga kvar
outnyttjade utgör också en möjlig kanalisationsväg. Möjligheten
att utnyttja dessa ledningar varierar beroende på individuella
förutsättningar hos de enskilda ombyggnadsobjekten.
Metodens för- och nackdelar
Metodens fördelar hänför sig till att man utnyttjar befintliga 
kanalisationsstråk. Därmed minskar också erforderliga ingrepp 
i byggnaden såsom hål tagningar etc.
Metodens nackdelar torde främst bestå i svårigheterna att ta 
upp hål i avloppsrören för de horisontella avgreningarna. 
Vidare måste en betryggande -tätiring av de gamla avloppsrören 
utföras vid de nyinstallerade kopplingsledningarnas anslut­
ningar för att undvika att obehaglig lukt från rören sprids 
till lägenheterna.
3.8 Våtenheter utanpå fasaden
Allmänt
Metoden innebär att nya våtrumsenheter placeras utanpå bygg­
nadens fasad. Förslaget lanserades i USA i början av 1970- 
talet och provades i ett moderm'seringsDrojekt av en sjukhus­
byggnad i New Jersy. Figur 3.20- visar fasadutförandet efter om­
byggnaden.
Figur 3.20 Fasadutförande vid sjukhusbyggnad efter installa­
tion av utanpåliggande badrumsenheter (VVS-Forum, 
nr 9, 1972)
Denna moderniseringsvariant kan troligen inte motiveras av en­
bart kanalisationsskäl utan får ses som ett idéförslag eller 
en utvidgning av fasadinstallationstekniken i avsnitt 3.1.
Beskrivning
Beskrivning av utförande hänför sig till metod använd vid sjuk­
husbyggnaden i New Jersy, se figur 3.21.
Våtenheterna är uppbyggda på en stomme av stålprofiler, konsoler, 
som appliceras med svetsning till befintlig byggnadskonstruktion. 
På dessa stålprofiler monteras först ett inre skal av glasfiber- 
armerad plast, utformat i ett stycke innehållande väggar, golv 
och takparti. I det inre skalet finns inspektionsluckor för 
service av installationer. Sanitära enheter är monterade i det
in re  s k a le t .
K a n a l is a t io n  a v  v v s - o c h  e l in s ta l la t io n e r fö r lä g g s  m e l la n  d e t  
in re  o c h  y t t r e  s k a le t , s e  f ig u r  3 .2 1 .
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Montageföljd:
1. Stålstomme uppföres
2. Inre skalet monteras
3. Rör och ventilationsmontage
4. Yttre skalet monteras
5. Dörrparti tas upp i byggnadens vägg
En uppbyggnad med konventionella byggnadsmaterial såsom te­
gel eller lättbetong är naturligtvis fullt möjlig. Byggnads- 
konstruktionerna behöver här inte nödvändigtvis vara prefabri­
cerade. Takkonstruktionen över det vertikala våtenhetsstråket 
kan antingen ansluta sig till befintlig byggnad med utnytt­
jande av befintliga hängrännor för regnvatten, eller utföras 
med invändi ga stuprör som neddrages i våtenheterna. I tak­
partiet förläggs frånluftsflakt och avloppsventilation.
Fördelar:
- Möjlighet till prefabricerade enheter
- Ingreppen i byggnaden begränsas till hål tagning i yttervägg




- Förstärkningsåtgärder kan krävas i ytterväggskonstruktionen
- Lägenhetens planlösning måste passa för installationen
- Estetiska synpunkter på fasaden begränsar användningsområdet
- Våtenheten skymmer och skuggar fönster





Karaktäristiskt för projektering av ombyggnader är att man ut­
går från en befintlig byggnad varvid man måste ta hänsyn till 
dess individuella egenskaper och kvaliteter. Projekteringen 
styrs därför i hög grad av de givna förutsättningar som gäller 
för varje specifikt objekt, avseende bl a disponibla utrymmen 
och byggnadskonstruktion. Valet av lämplig kanalisationstek- 
nik styrs även av ombyggnadens omfattning. Ändringar av led­
ningsdragningar o dyl bör begränsas eftersom detta medför be­
hov av byggnadsarbeten såsom håltagningar, ilagning och mål­
ning.
Då man bestämt sig för att byta ut vissa installationer gäller 
det att välja det lämpligaste kanalisationsalternativet för för 
sörjningsstråken. Härvid finns det normalt flera generella meto 
der som kan tillämpas. Men det kan också finnas alternativa lös 
ningar som är lämpligare med hänsyn till byggnadens individuel­
la förutsättningar. Det är därför viktigt att man undersöker 
detta innan beslut fattas om kanalisationsprincip. Man bör ock­
så undersöka möjligheterna att tillämpa ej konventionella kana­
li sationsmetoder som har experimentbyggnadskaraktär. Det kan 
finnas nya lösningar som är särskilt lämpliga för det aktuella 
ombyggnadsobjektet. Som hjälpmedel vid val av kanalisationsme- 
tod har därför dessa projekteringsriktlinjer utarbetats vilka 
används på följande sätt:
1. Undersök först vilken generell kanalisationsmetod enligt av­
snitt 4.2 som är lämpligast utgående från det aktuella om­
byggnadsprojektets förutsättningar.
2. Kontrollera sedan möjligheterna till alternativ kanalisa- 
tionsteknik enligt avsnitt 4.3 med hänsyn till byggnadens 
speciella förutsättningar.
3. Undersök slutligen om det finns möjligheter att prova nya 
kanalisationsmetoder, avsnitt 4.4.
Med hänsyn till investeringskostnader, drift- och underhålls­
kostnader, risk för vattenskador m m väljs det av de tillämp- 
bara kanalisationsalternativen som bedöms vara lämpligast för 
den aktuella ombyggnaden.
Som referensobjekt har valts ett typiskt flerbostadshus från 
perioden 1930-1955. Det är ett smal hus, som utgör exempel på 
en vanlig planlösning. Huset har 3 bostadsvåningar, 2 källar­
plan och en låg vind som inte kan utnyttjas som förråd eller 
dylikt. De två källarplanen är föranledda av att byggnaden 
inrymmer den panncentral som är gemensam för ett helt kvarter.
Som underlag för kostnadsbedömningarna används planlösningen 
for referensobjektet enligt figur 4.1. Olika förläggningssätt 
av befintliga installationer medför olika förutsättningar. 
Kostnaderna som avser entreprenadkostnader i kostnadsläge no­






som jämförelse mellan alternativen men ej som absolutkostnader. 
Kostnader för byggnadsåtgärder, demontering och efterlagning 
ingår.
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Figur 4.1 Planlösning för referensobjektet
4.2 Generella metoder
KANALISATIONSPROBLEM 1: Man har beslutat sig för att byta
grenledningar för spillvatten. Vilken 
metod är lämpligast?














Befintliga ledningar får ligga kvar i 
bjälklaget och proppas med murbruk. Hål 
borras från sanitetsapparaterna genom 
bjälklaget. Nya rör förläggs dolda ovan 
nytt undertak i underliggande våning. Nytt 
undertak motiveras i vissa fall av estetis­
ka skäl. Bullerproblem från grenledningarna 
beaktas.
4 500 kr/badrum
Befintliga grenledningar i badrum är för­
lagda i fyllnadsbjälklag
övergolvet rivs. Befintliga ledningar byts. 
Nytt övergolv byggs. I de fall även väggar­
na måste åtgärdas p g a att golvet rivs väljs 
istället lösning enligt ovan. Oetta gäller 
även i det fall att sanitetsapparaternas läge 
ändras varvid man kan befara att problem 
uppstår till följd av att balkar o dyl mås­
te genombrytas.
4 300 kr/badrum. Detta gäller om sanitets­
apparaternas läge bibehålls och rivningen 
av golvet ej medför extra arbeten.
Befintliga grenledningar i badrum är för­
lagda ovan undertak.
BEFINTLI6A r ö r  u t b y t s
Kommentar :
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Om sanitetsapparaternas läge ändras tillkom ­
mer hål tagningar.
k 2§£D§<!: 600 kr/badrum. Befintliga håltagningar för­
utsätts användas.
KANALISATIONSPROBLEM 2: Byte av stamledningar för spill vatten
måste ske. Vilken metod är lämpligast?
Förutsättning: Befintliga stamledningar är förlagda i en
igenmurad slits.
ALT. 1 s ---- BEFINTLIGA RÖR FÖRLAGOA
Lösning: ,^11 IGENMURAD SLITS
-V NYA RÖR FÖRLÄGGS UTANPÅ VÄGG
— 11NKLÄDNAD MED GIPSSKIVOR
ALT. 2
ë
BEFINTLIGA RÖR UTBYTS MOT NYA RÖR
(CT TÄCKNING MED GIPSSKIVOR
Kommentar: Befintliga stamledningar får vara kvar i vägg
och proppas med murbruk. Nya rör förläggs och 
förankras utanpå vägg och inkläds med gips­
skivor.
Om utrymmesbrist omöjliggör denna lösning 
uppbilas befintliga rörslitsar. Nya rör mon ­
teras i de gamla rörens läge. Rörslitsen 
täcks med gipsskivor.
Kostnad: Alt 1. 1 000 kr/kök, 2 000 kr/badrum. Kost-
haden är lika för kök och badrum, dock två 
kök på en stam enligt referensobjekt.
Alt 2. 1 500 kr/kök, 2 900 kr/badrum.
Förutsättning: Befintliga stamledningar är friliggande
eller inklädda.
Lösning:
BEFINTLIGA RÖR UTBYTS 
INKLÄDNAP MED GIPSSKIVOR
Kommentar: De gamla rören nedmonteras varvid de nya 
rören placeras i de gamlas läge. Rören in­
kläds med gipsskivor.
1 000 kr/kök, 1 900 kr/badrum.
KANALISATIONSPROBLEM 3: Kopplingsledningar för tappvatten
måste bytas. Vilken metod är lämpli­
gast?
Förutsättning: Befintliga rör är ingjutna i vägg.
Lösning:
.. c BEFINTLIGA INGJUTNA RÖR
-°^ DE NYA RÖREN PLACERAS 
I SYNLIGT PÅ VÄGG
Kommentar :
Kostnad:
De gamla rören kapas och proppas vid ut­
gång från vägg.
300 kr/kök, 700 kr/badrum




Imo t nya r ö r
Kostnad: 300 kr/kök, 700 kr/badrum
KANALISATIONSPROBLEM 4: Stamledningar för tappvatten måste
bytas. Vilken metod är lämpligast?
Förutsättningar:
Lösning:
Befintliga stamledningar är ingjutna i 
vägg.
'< BEFINTLIGA INGJUTNA RÖR




Kommentar: Finns det möjlighet placeras stamledningar
för tappvatten i slits tillsammans med spill­
vattenledning.
Kostnad: 1 900 kr/kök, 1 900 kr/badrum






4 ' . BEFINTLIGA RÖR UTBYTS
■ A ' ~S I MOT NYA RÖR
A' -
BEFINTLIGA RÖR UTBYTS
ALT. 2 — l HOT NYA RÖR
o. •
-O \ INKLÄDNAD MED GIPSSKIVOR
* * 4.
Vid alternativ 2 rivs inklädnaden, och de 
befintliga rören utbyts mot nya rör. Rören 
inkläds därefter med gipsskivor.
Alt 1. 1 600 kr/kök, 1 600 kr/badrum
Alt 2. 2 100 kr/kök, 2 100 kr/badrum
KANALISATIONSPROBLEM 5: Värmerören måste bytas. Vilken metod
är lämpligast?








1 SYNLIGA PÄ VÄGG
De gamla rören kapas och proppas vid utgång 








KANALISATIONSPROBLEM 6: Befintliga självdragssystem skall er­
sättas med F-ventilation. Vilken ver­






De befintliga frånluftskanalerna har ren­
sats och provtryckts och befunnits vara 
tillräckligt täta.
Kanalsystemet bibehålls. Endast frånlufts- 
donen byts. (Dessutom tillkommer fläktar 
och samlingskanaler på vinden)
1500 kr/lgh (Kostnad för 3 st F-don inkl mon­
tage)
De befintliga frånluftskanalerna uppfyl­
ler ej täthetskraven för F-ventilation. 
(Täthetsklass A)
Lösning : Alt 1
Alt 2
58
Kommentar : Enligt alternativ 1 kan befintliga kanaler 
utnyttjas genom installation av insticks- 
rör. Alternativ 2 innebär att nya fri­
liggande kanaler installeras, inklädda med 
exempelvis gipsskivor.
Kostnadr Alt 1. 000 kr/lgh (aluminiumrör, 3 kana- 
ler/lgh)
Alt 2. 2500 kr/lgh (3 kanaler /lgh. Kost­
naderna kan öka avsevärt om bärande kon­
struktioner bryts varvid avväxlingar er­
fordras)
KANALISATIONSPROBLEM 7: Elstigare måste bytas. Vilken metod
är lämpligast?
Förutsättning: Befintliga tomrör kan ej utnyttjas.
Lösninq: De nya el sti garna förläggs i trapphus eller 
genom lägenheter.
Kommentar : Gamla befintliga ej utnyttjade spillvatten- 
rör kan användas som kanalisationsvägar 
om dessa har en lämplig utsträckning.
Kostnad: 900 kr/lgh (Mätare i källare, separat stigare 
till varje lgh,. 20 A 3 fas)
Förutsättning: Befintliga tomrör kan utnyttjas.
Lösninq: De nya el sti garna förläggs i de gamla tom­
rören .
Kostnader: 500 kr/lgh (Mätare i källare, separat stigare 
till varje lgh, 20 A 3 fas)
K A N A L I S A T I O N S P R O B L E M  8 :  G r u p p l e d n i n g a r n a  f ö r  e l  i  l ä g e n h e t e r n a  
m å s t e  b y t a s .  V i l k e n  m e t o d  ä r  l ä m p l i g a s t ?
F ö r u t s ä t t n i n g :  B e f i n t l i g a  t o m r ö r  k a n  e j  u t n y t t j a s .
! = 2 § D i D 9 :  A l t  1 . N y a  u t a n p å l i g g a n d e  k u l  o l e d n i n g a r
m o n t e r a s .
A l t  2 . N y a  t o m r ö r  m o n t e r a s  m e d  n y a  l e d ­
n i n g a r .
A l t  1 . 1  0 0 0  k r / l g h .  L e d n i n g a r n a  d r a g n a  
m e n  e j  a n s l u t n a .
A l t  2 .  2  2 0 0  k r / l g h .  L e d n i n g a r  d r a g n a
m e n  e j  a n s l u t n a .
F ö r u t s ä t t n i n g :  B e f i n t l i g a  t o m r ö r  (50 m/lgh) kan u t n y t t j a s .
L 2 § D ! 0 9 :  N y a  g r u p p l e d n i n g a r  f ö r l ä g g s  i  d e  b e f i n t ­
l i g a  t o m r ö r e n .
! ^ 9 § Î D a d 5  2 0 0  k r / l g h . ( L e d n i n g a r  d r a g n a  m e n  e j  a n s l u t n a )
4 . 3 A l t e r n a t i v  k a n a l i s a t i o n s t e k n i k  s o m  k a n  a n v ä n d a s  v i d  
s p e c i e l l a  f ö r u t s ä t t n i n g a r
S p e c i e l l a  f ö r u t s ä t t n i n g a r  k a n  i b l a n d  f ö r e l i g g a  i  s a m b a n d  m e d  
o m b y g g n a d e r  v i l k a  m e d f ö r  a t t  a l t e r n a t i v a  k a n a l i s a t i o n s t e k n i k e r  
k a n  u t n y t t j a s .  I  d e t  f ö l j a n d e  r e d o v i s a s  a l t e r n a t i v a  k a n a l i s a ­
t i o n s t e k n i k e r  m e d  a n g i v a n d e  a v  f ö r u t s ä t t n i n g a r  t  e x  d i s p o n i b l a  
u t r y m m e n ,  p l a n l ö s n i n g  m m .
K A N A L I S A T I O N S P R O B L E M  1 : B y t e  a v  s t a m l e d n i n g a r  f ö r  v a t t e n  o c h
a v l o p p .  V i l k e n  m e t o d  ä r  l ä m p l i g a s t ?
F ö r u t s ä t t n i n g :  V å t u t r y m m e n  ä r ,  e l l e r  k o m m e r  i  s a m b a n d  m e d
o m b y g g n a d e n  a t t  b l i  p l a c e r a d e  v i d  f a s a d  o c h  
i  o m e d e l b a r  a n s l u t n i n g  t i l l  v a r a n d r a .  
E x e m p e l  p å  l ä m p l i g  p l a n l ö s n i n g  f r a m g å r  a v  
f i g u r  4 . 2 .
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Figur 4.2 Planlösning med våtutrymmen pla­
cerade vid fasad och i omedelbar 
anslutning till varandra
Lösninq: Alt 1. Försörjningsledningar för vatten
och avlopp kan förläggas i utvändiga fasad 
slitsar, enligt principskiss 4.3
Figur 4.3 Principskiss, försörjningsled­
ningar i utvändig fasadslits. 
(Larsson 1976)
Alt 2. När man i samband med ombyggnaden 
tilläggsisolerar fasaderna kan försörjnings­











Figur 4.4 Principskiss, förläggning av för- 
sörjningsledningar utvändigt på 
fasad i samband med tilläggsiso- 
1ering
Vid metodens tillämpning (Alt 1) bör spe­
ciell omsorg läggas på isoleringsutförande 
samt läckageindikering. Det bör vid varje 
våningsplan finnas schaktbotten med skval­
lerrör eller liknande för att så snabbt ■ som 
möjligt upptäcka ett läckage. Inspektions- 
luckor bör finnas vid varje våningsplan 
vilka medger kontroller inifrån lägenhe­
terna. Metoden medför att byggnadsställ­
ning erfordras vid eventuella framtida repara­
tioner och utbyten av försörjningsledningarna.
Vid utvändig förläggning (Alt 2) i samband 
med tilläggsisolering bör ledningarna för­
läggas bakom demonterbara element i fasad- 
isoleringen. Detta för att underlätta fram­
tida reparationer m m.
Alt 1. Kostnaden bedöms vara ca 5000 kr/lgh. 
I kostnaden ingår rörkostnad inklusive mon­
tage, upptagning av fasadslits, håltagning 
i fasad samt täckning med plåt och isole­
ring. Kostnader för anslutning till våt­
grupper inom lägenheterna är inte inklude­
rad.
Alt 2. Kostnaden bedöms vara ca 1500 kr/lgh 
I kostnaden ingår rörkostnad inklusive mon­
tage på fasad samt hål tagning. Kostnader för 
anslutning till våtgrupper inom lägenheterna 
är inte inkluderad.
Våtutrymmen är, eller i samband med om­
byggnaden kommer att bli, placerade i 
omedelbar anslutning till varandra.
62
Lösninq: Alt 1. Installationsenheter kan användas
varmed här avses att stamledningar för vat 
ten och avlopp samlas i ett schakt och in­
kläds, se princip enligt figur 4.5. De be­
fintliga ledningarna får ligga kvar i de 
fall de inte hindrar de nya ledningsdrag­
ningarna.
Figur 4.5 Exempel på installationsblock
(AB Stockholmshem, kv Tomtebacken)
Alt 2. Prefabricerade väggenheter används 
varvid kanal i sati on sker i väggen.
Kommentar: Problem kan uppstå vid användande av prefa­
bricerade väggelement i det äldre fastighets­
beståndet eftersom väggtjockleken kan vara 
större i de nedre våningsplanen än i de övre, 
dvs det kan vara svårt att passa in vägg­
elementen i vertikal led för anslutning av 
rörstammar. Ledningsnät vilka är sammansatta 
av prefabricerade enheter kan utgöra problem 
vid framtida behov av utbyte. Byte av enskil­
da komponenter kan härvid försvåras.
Kostnad: Alt 1. Varje installation med installations­
block är specifik vilket medför att någon 
kostnad ej kan anges.
Alt 2. Tillverkning av prefabricerade vägg­
element för användning i flerbostadshus 
sker endast på beställning och efter speci­
ficerade krav. Representativ kostnad är där­
för svår att ange.
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KANALISATIONSPROBLEM 2: Utrymmesbrist i rörschakt och slitsar.
Vilken metod är lämpligast?
Förutsättning: Vid utnyttjande av befintliga rörschakt
eller slitsar för installallation av nya 
avlopps- och tappvattenstammar kan ut­
rymmes problem uppstå. Detta på grund 
av att man eventuellt isolerar tapp­
vattenstammar och kompletterar med VVC- 
ledning.
Lösning: Klenare ledningsdimensioner kan medföra att
uppbilning av slitsar och rörschakt undvikes. 
Följande alternativ kan möjliggöra använd­
ning av klenare rördimensioner på avlopps­
ledningarna.
Alt 1. Vakuumavloppssystem erfordrar mindre 
ledningsdimensioner än ett konventionellt 
själ vfallssystem.
Alt 2. Det finns idag på marknaden snål­
spolande WC-avloppssystem som på grund av 
små spolmängder medger klenare rördimensioner 
än vad konventionella självfallssystem er­
fordrar.
Alt 3. Vattenklosett med fekaliefinfördelare 
kan användas. Systemet bygger på att till val­
fri vattenklosett meé hori sontal avlopp anslu- 
tes en enhet innehållande avfallskvarn och pump.
Kommentar: För vakuumavloppssystemet (Alt 1) erfordras
utrymme för vakuumtank, vakuumpump m m. 
Eventuella ljudproblem bör beaktas.
För det vattensnål a systemet (Alt 2) med­
ges grenledningar och stamledningar med ma­
ximalt 90 mm diameter, dock under vissa be­
gränsningar avseende antalet anslutna WC per 
våningsplan m m. Systemet kräver utrymme i 





Figur 4.6 Hävert (Gustavsberg, wss-system)
För vattenklosett med avfallskvarn (Alt 3) 
erfordras ej något fall på grenledning ef­
tersom systemet har egen pump. Dimensionen 
på rörledningarna kan exempelvis vara 22 
mm, denna är dock beroende på ledningslängd 
och pumpkapacitet. Enhetens dimensioner 













Figur 4.7 WC-stol med fekaliefinfördelare 
(Saniflo)
K o s tn a d : A l t 1 . E t t  v a k u u m a v lo p p s s y s t e m s k o s t n a d  
l i g g e r  i s t o r le k s o r d n in g e n  1 0  0 0 0  k r / lg h .  
K o s tn a d e n  a v s e r  i n s t a l l a t i o n  a v  s y s te m e t  
i 1 2  l ä g e n h e t e r , e x k lu s iv e  i n s t a l l a t io n s ­
k o s t n a d e r .
A l t 2 . S y s t e m e ts  m e rk o s tn a d  ä r  c a  2 0 0  k r / l g h .  
D e s s u t o m  t i l l k o m m e r  h ä v e r t  3  c a  1 0 0 0  k r / s t .  
D e n n a  b e t j ä n a r  1 8  -  2 0  l ä g e n h e te r .
A l t 3 . K o s tn a d e n  p e r  e n h e t ( a v f a l l s k v a r n  
o c h  p u m p ) ä r  1 5 0 0 - 1 8 0 0  k r  e x k lu s iv e  i n s t a l l a ­
t i o n s k o s t n a d e r .
K A N A L IS A T IO N S P R O B L E M  3 : ö v e r g å n g  t i l l  a l t e r n a t i v a  e n e r g i k ä l l o r
( s o lv ä rm e , v ä rm e p u m p a r ) v i lk a  e r f o r d r a r  
r ö r l e d n in g a r  f r å n  y t t e r t a k  e l l e r  v in d  
t i l l  k ä l l a r e . V i l k e n  k a n a l i s a t i o n s m e -  
t o d  ä r  l ä m p l i g ?
F ö r u t s ä t t n i n g : D e  b e f i n t l i g a  r ö r s c h a k t e n  g å r  e j a t t  u t n y t t ­
j a .
k 2 § D lQ 9 :  A l t 1 . R ö k k a n a le r  a n v ä n d s  f ö r  k a n a l d r a g n in g .
A l t 2 . G a m la  s o p n e d k a s t a n v ä n d s  f ö r  k a n a l ­
d r a g n in g .
K o m m e n ta r  :  I  s a m b a n d  m e d  ö v e r g å n g  f r å n  lo k a l u p p v ä rm ­
n i n g  m e d  e g e n  p a n n a  t i l l  a l te r n a t iv a  e n e r g i ­
k ä l l o r  e l l e r  f j ä r r v ä rm e  ä r  m å n g a  r ö k k a n a l e r  
o u t n y t t j a d e  i d e t . ä l d r e  h u s b e s t å n d e t .
I b l a n d  k a n  a r b e ts m i l j ö k r a v  f ö r  h ä m tn in g s -  
p e r s o n a l a v  s o p o r  m e d f ö r a  a t t  b e f in t l ig a  
s o p n e d k a s t e j k a n  u t n y t t j a s . D e s s a  k a n  d å  
u t g ö r a  i n t r e s s a n t a  a l t e r n a t i v  f ö r  r ö r d r a g ­
n i n g  f r å n  y t t e r t a k  e l l e r  v in d  t i l l  k ä l la r e ,  
e m e d a n  s o p n e d k a s t e n s  p l a c e r i n g  ä r  s å d a n  a t t  
d e  e j l ä m p a r  s i g  f ö r  ö v r i g  k a n a l i s a t io n  a v  
V A - s t a m m a r , v e n t i l a t i o n s k a n a l e r  m  m .
4 .4 A lte r n a t i v  k a n a l i s a t i o n s te k n ik  a v  e x p e r im e n tb y g g n a d s -  
k a r a k t ä r  s o m  k a n  k r ä v a  m e to d - e l l e r  p r o d u k tu t v e c k l i n g
I d e t  f ö l ja n d e  r e d o v i s a s  e t t  p a r  a l t e r n a t i v a  k a n a l i s a t i o n s m e to -  
d e r  s o m  id a g  h a r  m e r k a r a k t ä r  a v  i d é e r  ä n  f ö r s la g  t i l l  a n v ä n d ­
b a r a  m e to d e r . D e s s a  e r f o r d r a r  i m e r e l l e r  m in d r e  h ö g  g r a d  
m e to d - e l l e r  p r o d u k tu t v e c k l i n g  in n a n  d e  k a n  a n v ä n d a s . M o t  
b a k g r u n d  a v  d e t t a  h a r  i n t e  n å g r a  k o s t n a d s b e d ö m n in g a r  g j o r t s .
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KANALISATIONSPROBLEM 1: Nya stamledningar för vatten och av­
lopp måste åtgärdas. Vilken metod 
är lämpligast?
Förutsättning: De äldre stamledningarnas placering är lämp-
----------------- lig i förhållande till installationernas
placering.
Lösninq: Alt 1. Tätning med invändigt foder i befint­
liga ledningar, se figur 4.8.
Figur 4.8 Tätning av rör med invändigt 
foder (BPA Byggproduktion AB 
- K Olimb A/S)
Metoden bygger på att ett befintligt foder 
införes i den befintliga rörledningen och 
detta härdar och vidhäftar vid rörets inner­
yta genom värmebehandling.
Alt 2. Genom att installera PEX-slangar i 
de uttjänta avloppsledningarna kan dessa ut­
nyttjas för tappvattenförsörjning.
Alt 3. Genom att bygga nya våtrum utanpå 
byggnadens fasad kan man dels lösa kanalisa­
tionsprob lernet dels erhålla erforderliga 
tillskott av våningsyta för att möjliggöra 
en god planlösning.
Kommentar: Metoden med installation av invändigt
foder (Alt 1) marknadsförs idag för renove­
ring av grövre markförlagda avloppsled­
ningar. Metoden kräver vidareutveckling om 
den skall kunna användas för avloppsledningar 
inom byggnader. Problem utgör bl a de klenare 
ledningsdimensioner som då blir aktuella 
samt grenledningars anslutning till stamled-
ning. Rensning av befintliga avloppsledningar 
torde vara en förutsättning för metodens ge­
nomförande.
Metoden med PEX-slang (Alt 2) kräver också 
vidareutveckling. Ett tekniskt problem som 
idag föreligger är hur avgreningar skall 
utföras.
Metoden med utanpå liggande våtrum (Alt 3) 
kräver utveckling av lämpliga våtrumsenheter 
och byggnadsmetodik.
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KANALISATIONSPROBLEM 2: Befintliga självdragssystem skall
ersättas med F-ventilation. Vilken 
vertikal kanalisationsmetod är 
lämpligast?
Förutsättning: De befintliga frånluftkanalerna har rensats
och provtryckts och befunnits ej uppfylla 
täthetskraven för F-ventilation (Täthets­
klass A)
Lösning: Alt
Alt 2. Tätning med aerosol
Kommentar: Alternativ 1 innebär att man kan utnyttja
befintliga kanaler för F-ventilation genom 
installation av en injusteringslåda på vin­
den varvid tryckdifferensen över kanalväggar­
na begränsas.
Kostnader: Metoderna är under utveckling varför inga
kostnader kan anges.

5 FORSLAG TILL FORTSATT UTVECKLINGSARBETE
De alternativa kanalisationsmetoder som behandlats kan efter 
utvecklingsarbete utgöra fördelaktiga alternativ till de gene­
rella metoderna. Följande kanalisationsidëer bedöms vara in­
tressanta att utveckla:
- fasadinstallationsteknik särskilt i samband med tilläggsiso- 
lering.
- tätning av ingjutna avloppsrör med foder enligt Insituform- 
metoden så att dessa kan behållas.
- installationsblock
- klenrörssystem för avlopp
- rörpaket av PEX-slangar för tappvatten
- utanpåliggande våtrum.
Flera av dessa metoder bör redan idag kunna provas i ombyggnads­
projekt.
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